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REPRODUCTOR DE MENSAJES DE VOZ 
VMG-16 

vmg16_es 04/07 
El reproductor de mensajes de voz VMG-16 está diseñado para reproducir los mensajes 
pregrabados. Puede interactuar con la central de alarmas CA-64 y las centrales de la serie 
INTEGRA como módulo de extensión de salidas, y asimismo, con otro equipo que sea capaz 
de controlar las entradas del reproductor. 

1. Descripción de la placa base 

 
Fig. 1. Vista esquemática de la placa del reproductor de mensajes de voz VMG-16. 

 
Leyenda para la figura: 
1 – conjunto de microinterruptores tipo DIP-switch – ajuste de dirección individual del 

módulo y de opciones referentes al funcionamiento del módulo (ver: 
MICROINTERRUPTORES TIPO DIP-SWITCH). 

2 – botón REC – grabación de mensajes; 
3 – botón PLAY – reproducción de mensajes grabados; 
4 – botón NEXT – comnutación entre los siguientes mensajes; 
5 – micrófono; 
6 – diodos LED (ver: SEÑALIZACIÓN EN DIODOS LED): 

M0…M3 – número de mensaje; 
PLAY – reproducción de mensaje; 
REC – grabación de mensaje; 
ME – memoria de mensajes llena; 
EA – alimentación/comunicación con la central. 

7 – enchufe LINE – conexión de auriculares o un amplificador audio exterior. 
Descripción de los bornes: 
+12V – entrada de alimentación. 
COM – masa. 

Fig. 2. Sistema de diodos 
LED en la placa base 
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IN1…IN16 – entradas que generan mensajes adecuados (interacción con cualquier 
dispositivo). 

TMP – entrada de circuito de sabotaje del módulo (NC). 
CLK, DAT – bornes de bus de comunicación. 
A RS485 B – bornes del puerto RS-485; 
SPEAKER – bornes para conectar el altavoz 8 Ω. La energía de las salidas regulada 6 W. 

1.1 Microinterruptores DIP-switch 

 

 
Fig. 3. Microinterruptores DIP-switch con descripciones indicadas en la placa base.  

 

Interruptores de 1 a 5 sirven para ajustar la dirección del módulo. La dirección es 
indispensable para el reproductor VMG-16 funcionando con la central CA-64 y las centrales 
de la serie INTEGRA y debe ser diferente de las demás direcciones en los módulos 
conectados al bus de módulo de extensión de la central de alarmas. Para determinar la 
dirección del módulo de extensión, es preciso sumar los valores ajustados en los 
interruptores determinados, como muestra la tabla 1. 
 

Número de interruptor  1 2 3 4 5 
Valor numérico 
(para el interruptor en posición 
ON) 

1 2 4 8 16 

Tabla 1. 
Los cinco interruptores permiten asignar la dirección a 32 módulos de extensión (números 
del 0 al 31). Las direcciones de los módulos de extensión conectados al mismos bus no 
pueden repetirse, mientras el orden del direccionamiento es aleatorio. Es recomendable 
asignar a los módulos de extensión y los módulos conectados al mismo bus de las 
siguientes direcciones empezando desde cero. Eso permitirá evitar problemas cuando tenga 
lugar la extensión del sistema. 
Si el reproductor no funciona con la central CA-64 o INTEGRA, la posición de 
microinterruptores 1–5 no tiene importancia.  
Interruptor 6 permite seleccionar la longitud de mensaje: fija (el interruptor está en posición 
OFF) o variable (el interruptor está en posición ON). En caso de los mensajes de longitud 
fija, es posible grabar 16 mensajes como máximo de duración de 15 segundos. En caso de 
los mensajes de longitud variable, la duración total de los mensajes grabados no puede 
exceder 4 minutos. 
Interruptor 7 se refiere únicamente a la operación con las centrales de alarmas CA-64 
o INTEGRA. El interruptor es utilizado para determinar el número de mensajes que serán 
reproducidos por el reproductor: 16 (el interruptor está en posición OFF) o 8 (el interruptor 
está en posición ON). El reproductor VMG-16 que debe reproducir 8 mensajes será 
identificado como un módulo de extensión de salidas y ocupará una dirección. El reproductor 
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VMG-16 que debe reproducir 16 mensajes, será identificado como dos módulos 
de extensión de salidas y ocupará 2 direcciones. Es preciso tener presente eso durante 
el direccionamiento del módulo, porque otra dirección asignada al reproductor es una 
dirección fijada en los interruptores + 1 (si al dirección 31 está fijada en los interruptores, otra 
dirección asignada al reproductor tendrá valor 0). Si la dirección está ya tomada, la central 
no será capaz de terminar correctamente la identificación. 
Interruptor 8 cuando está en posición ON permite la grabación de los mensajes. Cuando 
está en la posición OFF, bloquea la grabación de los mensajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Ejemplo de ajuste de los microinterruptores DIP-switch para interactuar con las 
centrales de alarmas CA-64 o INTEGRA. 

1.2 Señalización con LEDs 

Los diodos LED designadas como M0, M1, M2 y M3 informan cuál de los mensajes está 
siendo grabado/reproducido actualmente. La conmutación a los siguientes mensajes se 
realiza mediante el botón NEXT. Es posible determinar el número de mensaje sirviéndose de 
la tabla 2. 

 Diodo LED 
Número de mensaje M3 M2 M1 M0 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

Tabla 2. 

dirección: 
20 

longuitud de mensaje: 
fija 

número de mensajes: 
16 

grabación: 
posible 

 – diodo encendido 
 

 – diodo apogado 
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El diodo LED designado PLAY brilla cuando el mensaje está siendo reproducido. 
El diodo LED designado REC brilla durante la grabación del mensaje. 
El diodo LED designado ME brilla cuando el reproductor VMG-16 opera en modo de soporte 
de los mensajes de longitud variable y la memoria de módulo está llena. 
El diodo LED designado EA brilla después de la activación de alimentación. Cuando 
interactúa con la central de alarmas CA-64 o INTEGRA, el diodo parpadea con la frecuencia 
cambiable indicando así la comunicación (brilla cuando el módulo no ha sido identificado en 
el sistema o el programa STARTER está activado). 
Además, los diodos LED sirven como indicadores de nivel de volumen de los mensajes que 
están siendo reproducidos (ver: CONTROL DE NIVEL DE VOLUMEN). El nivel 1 está indicado por 
el diodo M3, el nivel 2 por el diodo M3 y M2 etc. hasta el nivel 8, cuando todos los diodos 
están encendidos.  

2. Instalación y puesta en marcha del módulo VMG-16 

Es preciso realizar todas las conexiones cuando la alimentación esté desconectada. 

2.1 Interacción con centrales de alarmas CA-64 o INTEGRA 

1. Utilizando los microinterruptores DIP-switch, fijar la dirección correspondiente y las 
opciones relativas a la operación del módulo.  

2. Conectar los bornes CLK, DTA y COM utilizando los cables con el bus de módulos de 
extensión en la placa madre de la central de alarmas.  

3. Conectar el altavoz con los bornes SPEAKER o el amplificador audio/los auriculares con 
el enchufe LINE, porque puede ser requerido.  

4. Conectar los cables del contacto antisabotaje de la caja con los bornes TMP y COM. 
Si ningún contacto antisabotaje está conectado con la entrada TMP, conectar a tierra el 
borne TMP. 

5. Conectar los cables de alimentación del módulo con los bornes +12V y COM. La tensión 
de alimentación del reproductor no debe necesariamente proceder de la placa madre de 
la central. Una fuente de alimentación u otro módulo de extensión puede ser utilizado 
para este propósito.  

6. Activar la alimentación del sistema de alarmas. El diodo designado como EA empezará 
a brillar. 

7. Iniciar en el teclado LCD la función IDENTIFICACION DE MODULO DE EXTENSION (MODO DE 
SERVICIO ESCTUCTURA EQUIPO IDENTIFICACION). Una vez terminada la identificación, 
el diodo designado como EA empezará a paradear. 

8. Programar adecuadamente las salidas del sistema de alarmas asignadas al módulo de 
extensión: 
− seleccionar el tipo de reacción de las salidas, es decir, definir cuándo el mensaje será 

reproducido.  
− activar la opción “Polaridad”. 

Nota: El mensaje será reproducido una vez, independientemente de la actividad de la salida 
de la central. Si el mensaje debe ser reproducido repetidamente, la opción “Pulsación” 
debe ser activada para la salida.  

9. Finalizar MODO DE SERVICIO y guardar los cambios en la memoria de la central de 
alarmas.  
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2.2 Interacción con cualquier dispositivo de control 

1. Utilizando los microinterruptores DIP-switch, ajustar las opciones relativas a la operación 
del módulo. 

2. Conectar las entradas del reproductor utilizando los cables con las salidas del dispositivo 
de control. 

3. Conectar el altavoz con los bornes SPEAKER o el amplificador audio/los auriculares con 
el enchufe LINE, si requerido. 

4. Conectar los cables de alimentación del módulo con los bornes +12V y COM. La tensión 
de alimentación puede provenir del dispositivo de control o cualquier fuente de 
alimentación de tensión de salida 12 V DC. 

5. Desactivar la alimentación. El diodo designado como EA empezará a brillar. 

3. Operación del reproductor de mensajes de voz  
 

3.1 Grabación de mensajes 

Dependiendo de los ajustes de los microinterruptores DIP-switch, es posible grabar 8 o 16 
mensajes de longitud fija o variable.  
Para grabar un mensaje, es necesario: 
1. Ajustar el microinterruptor 8 en posición ON. 
2. Utilizando el botón NEXT, seleccionar el número de mensaje que debe ser grabado 

(el número está visualizado por los diodos M3…M0). 
3. Apretar y mantener el botón REC. El diodo REC empezará a brillar. 
4. Pronunciar palabras del mensaje. 
5. Relajar el botón REC. El diodo REC se apagará. 

Observaciones: 
• En el modo de soporte de mensaje de longitud fija (el microinterruptor 6 en posición OFF), 

cuando el tiempo de grabación excede los 15 segundos, la grabación parará 
automáticamente.  

• La conmutación del reproductor del modo de soporte de los mensajes de longitud fija al 
modo de soporte de los mensajes de longitud variable (o al revés) requerirá regrabación 
de todos los mensajes.  

• En el modo de soporte de los mensajes de longitud variable, el reemplazo de cualquier 
mensaje al otro (de diferente longitud), ocasionará que todos los mensajes posteriores 
deban ser regrabados.  

3.2 Reproducción de mensajes 

Si el reproductor VMG-16 opera con las central de alarmas CA-64 o INTEGRA como 
el módulo de extensión, los mensajes están reproducidos cuando la salida correspondiente 
del sistema se seguridad está activada. El primer mensaje después de la activación de la 
primera salida del módulo y el segundo mensaje después de la activación de la segunda 
salida del módulo, etc. 
Si el reproductor VMG-16 opera con otro dispositivo de control (p.ej. con otra central de 
alarmas), los mensajes están reproducidos después de suministrar el voltaje a tierra (0 V) a 
la entrada conveniente del reproductor. El primer mensaje después de suministrar el voltaje 
a tierra a la entrada IN1, el segundo mensaje después de suministrar el voltaje a tierra a la 
entrada IN2, etc. Las estradas están dedicadas a interactuar con las salidas tipo OC. 
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El reproductor VMG-16 mantiene en cola hasta 32 comandos para reproducir los mensajes 
de voz. 
Es posible iniciar manualmente la reproducción. Para conseguirlo, es preciso apretar el 
botón NEXT para seleccionar el número de mensaje que debe ser reproducido y pulsar 
PLAY (el diodo PLAY empezará a brillar). 

Nota: Si el reproductor VMG-16 funciona en modo de soporte de los mensajes de longitud 
variable y todavía quedan algunos mensajes a grabar, la tentativa de reproducir 
los mensajes inexistentes ocasionará la activación del primer mensaje. 

3.3 Control de nivel de volumen 

Es posible controlar el nivel de volumen de la salida SPEAKER. Es necesario:  
1. Apretar y mantener pulsado el botón NEXT durante aprox. 2 segundos. El actual nivel de 

potencia de volumen será indicado en los diodos LED (después de haber parpadeado 
tres veces, los diodos brillarán constantemente). 

2. Apretar el botón PLAY para aumentar el nivel de potencia de volumen o pulsar el botón 
REC para disminuirlo (el rango de control de 1 a 8). Los diodos LED en la placa base 
muestran el nivel de potencia de volumen. 

3. Después de ajustar el nivel de potencia de volumen requerido, apretar el botón NEXT 
para quitar la función de control de volumen. Los diodos LED que muestran el nivel de 
potencia de volumen se apagarán (y el diodo EA se encenderá). 

Nota: Si ningunas operaciones no están realizadas durante 15 segundos desde la 
activación de función de control de volumen, el reproductor automáticamente volverá 
a su modo de operación normal. 

4. Datos técnicos 

Número máximo de mensajes almacenados en la memoria .................................................. 16 
Tensión de alimentación nominal .................................................................... 10,5 V...14 V DC 
Consumo medio de corriente (sin reproducción de mensajes) ........................................60 mA 
Consumo máximo de corriente (reproducción de mensaje) .............................................. 1,2 A 
Impedancia recomendada del altavoz conectado a los bornes SPEAKER .......................... 8 Ω 
Potencia máxima de la salida de altavoz ............................................................................ 6 W 
Temperatura operacional ............................................................................................ 5 ÷ 45 °C  
Dimensiones de la placa base ................................................................................ 68x140 mm 
Masa ................................................................................................................................... 90 g 
 



 

 

Pueden consultar la declaración de conformidad en www.satel.eu 
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ul. Schuberta 79 
80-172 Gdańsk 

POLONIA 
tel. + 48 58 320 94 00 
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